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Екипи на „Кюстендилска вода“ ЕООД ремонтираха сондажна помпа, потопена на 

дълбочина от 104 м. 

 

  Изключително специфична авария бе отстранена от екипи на „Кюстендилска вода“ 

ЕОД в дупнишкото село Крайни дол. Сондажна помпа, потопена на дълбочина от 104 

м. беше извадена и ремонтирана, а водоподаването към селото е възстановено. След 

подаден сигнал за проблем с водоснабдяването, на място пристигат авариен екип от 

район Дупница и екип от електромеханичен отдел-Кюстендил. Въпреки сложната 

задача, в рамките на един работен ден, с професионализъм и прецизност служителите 

на ВиК дружеството успяват да отстранят аварията. 

 

  Дълбочината на сондажа е измерена през 2024 г., когато със съдействието на 

„Кюстендилска вода“ ЕООД е поставена и правилната за него помпа. 

 

 

С уважение, 

Екип „Кюстендилска вода“ ЕООД  

Дата: 04.07.2026 г.  


